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PRIRUCNIK ZA KORISCENJE

KLIMA UREDAJ

Pazljivo procitajte ovaj prirucnik pre koris¢enja uredaja i sacuvajte
ga za buducdu referencu.

TIP: Plafonska jedinica — jednosmerna (ART TIP)
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muLTI V. Plafonska jedinica - PriruCnik za kori$cenje unutradnje jedinice jednosmernog tipa

SADRZAJ

_// ZA VASU EVIDENCIU

Mere predostroz'nosti............. 3 ZapiSite broj modela i serijski broj ovde:
Br. Modela #
Serijski br. #
Pre pu $tan ja Uradmmin, 7 MozZete ih pronaci na nalepnici sa boéne strane svakog uredaja.

Ime distributera

Datum kupovine

iv s s W Spojite priznanicu na ovoj strani u slu¢aju da vam za-
Uputstvo za koriscenje.......... 8 treba da dokaZete datum kupovine ili zbog rekla-
macije tokom garantnog roka

Odrzavanje i servisiranje.....11 p PROCITAJTE OVAJ PRIRUCNIK

Pre nego sto pozovete Pronaci ¢ete mnogo korisnih saveta za pravilno ko-

servis 16 riéenje i odrzavanje klima uredaja. Samo malo preven-
tivnih mera sa vasSe strane moze vam ustedeti mnogo
vremena i novca tokom kori§¢enja klima uredaja. Naci
¢ete mnogo odgovora na ¢este probleme u odeljku za
reSavanje problema. Ako prvo pregledate na$ odeljak za
Resavanje problema, mozda uop$te necete morati da
zovete servis.

A\ VERE PREDOSTROZNOSTI

« Za popravku ili odrzavanije uredaja se obratite
ovlaSéenom serviseru.

« Za instalaciju uredaja se obratite monteru.

« Klima uredaj nije namenjen za kori$¢enje od strane dece
ili invalida bez nadzora.

+ Decu treba nadgledati da se ne igraju sa klima uredajem.

« Kada treba zameniti kabl za napajanje, to treba da vrse
ovlaséena lica, i to samo originalnim rezervnim delovima.

« Instalaciju mora da vrsi samo kvalifikovana i ovla§éena
lica, i to u skladu sa Nacionalno priznatim sigurnosnim
standardom za projektovanje, konstrukciju i odrzavanje
elektricnih kola.
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Mere predostroZnosti

¥ Mere predostroznosti

Da biste sprecili povrede korisnika ili drugih ljudi, morate slediti ova uputstva:
B Pogres$no kori§¢enje zbog nepostovanja uputstava moze da izazove povrede ili Stetu. Stepen ozbiljnosti
klasifikovan je po slede¢im oznakama.

e N
A UPOZORENJE Ovaj simbol ukazuje na moguénost smrti ili ozbiljne povrede.
A O p R EZ Ovaj simbol ukazuje samo na moguénost povrede ili oStecenja imovine.
. )
B Znacenja simbola kori§¢enih u ovom priruéniku su prikazana ispod.
4 . . e ™
® Nikako nemojte ovo raditi.
L 0 Obavezno sledite uputstva. )

. N
(_AAUPOZORENJE )

H Instalacija

Nemojte koristiti prekida¢ koji
je ostecen ili nizeg napona.
Ovaj uredaj koristite sa pred-
videnim naponom.

+ Postoji rizik od pozara ili stru-
jnog udara.

Pravilno postavite plocu i
poklopac kontrolne table.

« Postoji rizik od pozara ili stru-
jnog udara.

Nemojte menijati ili produza-
vati kabl za napajanje.

+ Postoji rizik od pozara ili stru-
jnog udara.

Za radove sa strujom se
obratite distributeru, prodavcu,
kvalifikovanom elektricaru ili
ovlaséenom servisnom centru.

+ Nemojte rasklapati ili popravljati

proizvod. Postoji rizik od pozara
ili strujnog udara.

Uvek instalirajte struju i
prekidaé predvidenog
napona.

+ Nepravilno ozi¢enje ili insta-
lacija moze izazvati pozar ili
strujni udar.

Nemojte instalirati, uklanjati
ili ponovo instalirati jedinicu
sami (odnosi se na korisnika).

« Postoji rizik od pozara, strujnog

udara, eksplozije ili povrede.

Uvek izvrSite uzemljenje
proizvoda.

+ Postoji rizik od pozara ili stru-

jnog udara.

Koristite prekidac ili osigu-
ra€ ispravnog napona.

« Postoji rizik od pozara ili stru-

jnog udara.

Budite oprezni prilikom ras-
pakovanja i instalacije
proizvoda.

+ OStre ivice mogu da izazovu

povrede. Budite posebno
oprezni oko ivica kuéista i ore-
brenja na kondenzatoru i ispari-
vacu.
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Mere predostroZznosti

Za instalaciju se uvek obratite distrib-
uteru ili ovla§cenom servisnom centru.

+ Postoji rizik od pozara, strujnog
udara, eksplozije ili povrede.

Nemojte ostavljati klima uredaj da dugo
radi u uslovima velike vlaznosti vazduha
ili kada su vrata ili prozor otvoreni.

» Moze do¢i do kondenzovanja
vlage i vlazenja ili oStecenja
namestaja.

Tokom rada nemojte povezi-
vati ili isklju€ivati napajanje.

+ Postoiji rizik od pozara ili stru-
jnog udara

Vodite ra¢una da voda ne
dopre do elektriénih delova.

+ Postoji rizik od pozara, kvara
uredaja ili strujnog udara.

Kada postoji curenje zapaljivog
gasa, iskljucite dovod gasa i
otvorite prozor za ventilaciju
pre nego §to ukljucite uredaj.

+ Nemoijte koristiti telefon ili
ukljucivati i iskljucivati preki-
dace. Postoji rizik od eksplozije
ili pozara.

Nemojte koristiti rostilj u pros-
toriji tokom rada uredaja. (Nemo-
jte dodirivati elektrostaticki filter,
ako ga ima u uredaju.)

+ Postoji rizik od povrede, stru-
jnog udara ili kvara uredaja.

Nemojte postavljati proizvod
na oSte¢enom postolju.

+ To moze izazvati povredu, nes-
recu ili oSteéenje proizvoda.

H Rad

Proverite da se postolje na kome vrsite
instalaciju ne pogorsava vremenom.

+ U sluéaju obru$avanja nosaca, klima
uredaj moze da propadne zajedno sa
njim, $to dovodi do oStecenja ili kvara
uredaja, ili do povrede.

Vodite racuna da se kabl za na-
pajanje ne izvuce ili oteti
tokom rada.

+ Postoji rizik od pozara ili stru-
jnog udara.

Nemojte dodirivati (niti ra-
diti sa) uredajem sa mokrim
rukama.

+ Postoiji rizik od pozara ili stru-
jnog udara.

Nemojte Cuvati ili koristiti za-
paljivi gas ili materijale u blizini
uredaja.

« Postoji rizik od pozara ili kvara

uredaja.

Ako se cuje neki cudan zvuk, ili iz
uredaja izlazi dim, iskljucite
prekida ili iskopCajte kabl za na-
pajanje.

+ Postoji rizik od strujnog udara ili
pozara.

Kada se uredaj natopi vodom
(u poplavi ili upadne u vodu),
obratite se ovlaS§¢éenom
servisnom centru.

« Postoji rizik od pozara ili stru-

jnog udara.

Nemojte stavljati niSta
preko kabla za napajanje.

+ Postoji rizik od pozara ili stru-
jnog udara.

Nemojte ostavljati grejalicu
ili druge uredaje u blizini
kabla za napajanje.

+ Postoji rizik od pozara i strujnog
udara.

Nemojte koristiti uredaj u her-
meticki zatvorenoj prostoriji
dugo vremena.

» Moze do¢i do smanjenja

koli¢ine kiseonika.

Zaustavite rad uredaja i zatvorite
prozor u sluéaju oluje ili uragana.
Ako je moguée, uklonite uredaj dalje
od prozora pre dolaska uragana.

« Postoji rizik od oSte¢enja
imovine, kvara uredaja ili stru-
jnog uredaja.

Vodite rac¢una da voda ne
prodre u uredaj.

« Postoji rizik od pozara, strujnog

udara ili osteéenja uredaja.
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Mere predostroZnosti

S vremena na vreme provetrite uredaj kada

radi u blizini Sporeta i sl.

+ Postoji rizik od pozara ili strujnog udara.

Kada uredaj ne planirate da koristite duze
vreme, iskopcajte kabl za napajanije ili

iskljucite prekida¢.

+ Postoji rizik od osteéenja uredaja ili kvara, ili ne-

namernog uklju€ivanja.

Prilikom ¢iSéenja ili odrzavanja uredaja,

iskljucite napajanje.

+ Postoiji rizik od strujnog udara.

Vodite ra¢una da niko ne nagazi i ne upadne
u spoljnu jedinicu.

» Moze doci do povrede i oStecenja proizvoda.

_ AOPREZ )

H Instalacija

Uvek proverite da nema curenja
gasa (rashladne te¢nosti) nakon
instalacije ili popravke uredaja.

+ Nizak nivo rashladne te¢nosti
moze dovesti do kvara uredaja.

Nemojte instalirati uredaj na mestima gde
buka ili vreo vazduh iz spoljne jedinice
mogao da smeta ljudima u okolini.

+ To moZe predstavljati problem
vasim susedima.

Instalirajte ispusno crevo kako
bi voda pravilno oticala.

+ Lo$ spoj moze dovesti do

curenja vode.

Za podizanije ili transport ure-
daja potrebno je dvoje ili vise
ljudi.

+ Vodite raéuna da ne dode do

povrede.

Prilikom instalacije uredaja,
odrzavajte nivo ujed-
nacéenim

+ kako ne bi doslo do vibracije ili

curenja vode.

Nemoijte instalirati uredaj na mes-
tima gde ¢e biti direktno izlozen
morskom vetru (kapljicama soli).

+ To moze da izazove koroziju proizvoda.

Korozija, naro€ito na krilcima kondenza-
tora i isparivaca, moze da izazove kvar
uredaja ili neefikasni rad.

Bl Rad

Nemoijte izlagati kozu direktno hladnom
vazduhu duze vreme. (Nemojte sedeti na

promaiji.)

+ To moze $koditi vasem zdravlju.

Nemojte blokirati usisni ili
ispusni otvor za vazduh.

+ To moze izazvati kvar uredaja.

Nemojte koristiti uredaj za posebne namene, poput
konzerviranja hrane, umetnickih dela itd. Ovo je

potrosacki klima uredaj; a ne precizni rashladni sistem.

« Postoiji rizik od oSte¢enja ili gubitka stvari.

Za ciScenije koristite meku krpu.

Nemojte koristiti grube deter-
dzente, razredivace i sl.

« Postoji rizik od pozara, strujnog

udara ili oStecenja plasti¢nih de-
lova uredaja.

Nemojte dodirivati metalne de-
love uredaja kada uklanjate fil-
ter za vazduh. Veoma su ostri!

+ Postoji rizik od povrede.
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Mere predostroZznosti

Nemojte gaziti ili stavljati Uvek postavite filter évrsto na Nemojte gurati ruke ili predmete u
nesto na uredaj. (spoljne je-  mestu. Filter ¢istite svake dve usisni otvor vazduh tokom rada ure-
dinice) nedelje ili ceSce ako je potrebno.  daja.
« Postoiji rizik od povrede i kvara  + Zaprljani filter smanjuje efikasnost + Ima ostrih i pokretljivih delova koji
uredaja. klima uredaja i moze da izazove kvar ~ mogu izazvati povrede.
ili oStecenje uredaja. (Tip sa
reSetkom)
Nemojte da pijete vodu koja  Koristite stabilnu stolicu ili Zamenite sve baterije u daljin-
se ispusti iz uredaja. merdevine prilikom ¢iSéenja  skom upravljacu novim, istim.
ili odrzavanja proizvoda. Nemojte kombinovati nove i

stare baterije razlicitih vrsta.

+ Nije higijenski ispravna i moze + Potrudite se da izbegnete + Postoji rizik od pozara ili ek-
izazvati ozbiljine zdravstvene povrede. splozije
probleme.
Nemojte dopunjavati ili ot- Ako vam tecnost iz baterija dospe na  Ako pojedete tecnost iz baterija,
varati baterije. Nemojte ba- kozu ili odecu, dobro ih isperite ¢is-  operite zube i posetite lekara. Nemo-
cati baterije u vatru. tom vodom. Nemojte koristiti daljin- jte koristiti daljinski ako su baterije
ski ako su baterije iscurile. iscurile.
* Mogu da izgore ili eksplodiraju.  + Hemikalije u baterijama mogu + Hemikalije u baterijama mogu izazvati
izazvati opekotine ili drugu opekotine ili drugu opasnost po
opasnost po zdravlje. zdravlje.
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Pre pustanja u rad

" Pre pustanja u rad

Priprema za rad

1. Za instalaciju se obratite struénom monteru.
2. Koristite struju predvidenog napona.

Koriséenje

1. Izlaganje direktnom protoku vazduha tokom duzeg vremenskog perioda moze biti opasno po
zdravlje. Vodite raéuna da ukuéani, kuéni ljubimci ili biljke ne budu izloZeni direktnom protoku vaz-
duha tokom duzeg vremenskog perioda.

2. Zbog moguénosti smanjenja koli¢ine kiseonika, provetravajte prostoriju kada koristite i $poret ili
neki uredaj za zagrevanje.

3. Nemojte koristiti klima uredaj za nepredvidene posebne namene (npr. za konzerviranje preciznih
uredaja, hrane, kucnih ljubimaca i umetnickih dela.) Takvom upotrebom moze doc¢i do njihovog
oStecenja.

Ciséenje i odrZavanje

1. Nemojte dodirivati metalne delove uredaja kada uklanjate filter. Moze doci do povreda prilikom
rada sa oStrim metalnim ivicama.

2. Nemoijte koristiti vodu za ¢is¢enje unutradnjosti klima uredaja. Izlaganje vodi moZe upropastiti izo-
laciju, $to mozZe da izazove strujni udar.

3. Prilikom ¢is¢enja uredaja, prvo proverite da su napajanje i prekida¢ isklju¢eni. Ventilator se vrti ve-
likom brzinom tokom rada. Postoji moguénost povrede ako se napajanje uredaja slucajno ukljuci
tokom ¢is¢enja unutrasnjih delova uredaja.

Servisiranje

Za popravku i odrzavanje se obratite vaSem ovlas¢enom serviseru.
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Uputstvo za koriscenje

: PriloZite nalepnicu sa informacijama sa

I unutrasnje strane vrata.

Izaberite odgovarajuci jezik u zavisnosti od
zemlje u kojoj se nalazite.

|
L

¥ Uputstvo za koriséenje

Naziv i funkcija oZicenog daljinskog L

. Ekran za indikaciju rada
. Dugme za podeSavanje temperature

+ Ono pode$ava, ne sobnu temperaturu, nego temperaturu
ispusnog vazduha.

. Dugme za brzinu ventilatora

+ Brzina ventilatora ima 3 nivoa.
+ Srednji i niski su isti.

. DUGME ZA UKLJUCIVANJE/ISKLJUCIVANJE
. Dugme za izbor rezima rada
. Prijemnik signala bezi¢nog daljinskog upravljac¢a

+ Neki proizvodi ne primaju beZicne signale.

. Dugme za smer strujanja vazduha
. Dugme za podfunkcije

9. Dugme za podeSavanije funkcije

10.
1
12

sy

1

w

14.
15.

Dugme za ventilaciju

. Programiranje

Dugme za nagore, nadole, ulevo, udesno
+ Da biste proverili sobnu temperaturu, pritisnite

dugme Z .

. Dugme za sobnu temperaturu

+ Prikazuje samo sobnu temperaturu na prijemniku
za daljinski upravljac.
+ Ne postoji upravljanje sobnom temperaturom.

+ Kod jedinice za usisavanje svezeg vazduha,
prikazuje se samo temperatura oko daljinskog
upravljaga.

Dugme za pode$avanje/otkazivanje
Dugme za izlaz

% Neke funkcije mozda ne mogu da se koriste ili prikazuju u zavisnosti od tipa uredaja.
% Prikazace se ¢udna vrednost sobne temperature ako oZi¢eni daljinski upravlja¢ nije povezan.

Model : PQRCVSLO (crna boja)
PQRCVSL0QW (bela boja)
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Uputstvo za koriscenje

Naziv i funkcija oZicenog daljinskog upra

f:}
B m
k@K

°F
e Ak

8
| | PLASMA
N
1 (Lr,) 9
JET COOL
2 ©) 10
| [ oo IR FLOW N 1
o 3 [z
4 E@} 9 13
5 . 14
SpE T
7
CLEAR ALL S 16

PQWRHDFO0 (pumpa za grejanje)
PQWRCDFO0 (samo hladenje)

~d RezZim rada & ~
= Rezim hladenja Sk ¢
24 3
Automatski rezim ili automatska promena @
254 L

Rezim smanjenja vlaznosti vazduha O

$
Rezim grejanja -:¢:—
$
= Rezim ventilacije %l

L model za hladenjem({}), Model sa pumpom za grejanje(!))

1.

10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

Plazma dugme (opcionalno)
Koristi se za ukljucivanje ili isklju¢ivanje plazma
funkcije za prec¢iS¢avanje vazduha.

. Dugme za brzo hladenje

Brzo hladenje radi sa vrlo velikom brzinom ventilatora.

. Dugme za izbor rezima rada

Koristi se za izbor rezima rada.

. Dugme za podeSavanje funkcije

Koristi se za ukljucivanje ili iskljucivanje

samociSéenja ili funkcije ,pametnog” €id¢enja.

. Dugme za osvetljenost LCD ekrana (opcionalno)

Koristi se za podeSavanje osvetljenosti LCD ekrana

. Dugme za ,,pametno“ ¢is¢enje (opcionalno)

Koristi se za ukljucivanje ili iskljuivanje ,pametnog” ¢iséenja.

. Dugme za iskljucivanje tajmera

Koristi se za isklju¢ivanje svih tajmera.

. Dugme za podesavanje sobne temperature

Koristi se za izbor sobne temperature.

. Dugme za ukljuéivanje/isklju¢ivanje

Koristi se za iskljucivanje/ukljuéivanje uredaja.
Dugme za izbor brzine ventilatora
Koristi se za izbor brzine ventilatora u Cetiri
nivoa — slabi, sredniji, jaki i intenzivni.
Dugme za automatsko pomeranje krilca
Koristi se za iskljucivanje ili ukljuivanje pomeranja
krilca i podeSavanje usmeravanja vazduha
nagore/nadole.

Dugme za upravljanje horizontalnog usmera-
vanja vazduha (opcionalno)

Koristi se za podeSavanje Zeljenog usmeravanja
vazduha.

Dugme za tajmer i podeSavanje vremena
Koristi se za podeSavanje vremena uklju¢ivanja i
iskljuCivanja rezima spavanja.

Dugme za proveru sobne temperature

Koristi se za proveru sobne temperature.
Dugme za promenu °C/°F ° prikaza

Koristi se za promenu ocitavanja temperature iz
Celzijusove u Farenhajtovu skalu.

Dugme za resetovanje
Koristi se za resetovanje daljinskog upravljaca.
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Uputstvo za koriscenje

Operativne procedure kada daljinski upravlja¢ ne moZe da se koristi.

Pritisnite taster (Forced operation - prinudni rad) i zadrzite 2

sekunde.

Ako zelite da ga iskljucite,
Ako struja ponovo dode posle prekida i uklju€ivanja rezima prin-
udnog rada, uslovi rada se automatski podeSavaju ovako:

ponovo pritisnite taster.

Tokom prinudnog rada, nastavlja se zapoceti rezim.

Prinudni rad
(taster)

model za hladenjem

Model sa pumpom za grejanje

podeSavanje moguce

Sobna temperature = Sobna temperature =
podesena temperatura -2°C|podesena temperatura -2°C
Rezim rada Hladenje Hladenje Grejanje
Brzina unutrasnjeg ventilatora jako podeSavanje moguée | podeSavanje moguce
PodeSavanje temperature 22°C

podeSavanje moguce

Funkcija automatskog restartovanja

Ukoliko struje opet dode nakon prekida, automatsko restartovanije je funkcija koja automatski pokrece rad kao u
prethodnim radnim uslovima.

Saveti za LED lampicu za filter (Tip sa

1. Lampica za filter (LED) je uklju¢ena.

2. Ako je lampica za filter (LED) je ukljuena, ogistite filter.

3. Nakon ¢is¢enja filtera, istovremeno pritisnite dugme za tajmer i dugme 4 na ozi¢enom daljinskom upravijaéu |
zadrzite 3 sekunde. Tada se LED lampica za filter iskljuCuje.
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Odrzavanje i servisiranje

I Odrzavanie i servisiranje (Robot + Panel tip)
A OPREZ

Pre radova na odrzavaniju iskljucite napajanje sistema.

)4

Maska, kuciste i daljinski upravljaé

[ Iskljucite sistem pre CiSCenja. Za CiSCenje koristite meku, ..

suvu krpu. Nemoijte koristiti izbeljiva¢ ili abrazivna sred- otVOé z€
vazau
stva.

[(EIETE Morate iskljuiti napajanje pre igcenja un-
utrasnje jedinice.

Oziceni

o Vaziin Selinell
Precistaé
PrebriSite precista¢ na svakih pet godina ili po potrebi. 1. Uklonite poklopac sa desne strane prednje
maske.
Prednja maska 2. Pritisnite dugme i povucite nadole.
Usisni motor 3. Otvorite kapicu, izbacite prasinu, a zatim

operite precistac.
Precistac 4. Nakon susenja, uvucite preéistaé dok se ne
¢uje klik.
5. Ponovo postavite poklopac sa desne
strane.

Poklopac sa
desne strane

1 Nikada nemojte koristiti sledece:
» Vodu topliju od 40°C.
Moze izazvati deformaciju
i/ili promenu boje.
« Isparljive supstance.
Mogu ostetiti povrSinu
klima uredaja.
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Odrzavanje i servisiranje

I Odrzavanje i servisiranje (Standardni + Panel tip)

A OPREZ

Pre radova na odrzavanju iskljucite napajanje sistema.

Maska, kucéiste i daljinski upravlja¢

1 Iskljucite sistem pre ¢iS¢enja. Za ¢is¢enje koristite meku,
suvu krpu. Nemoijte koristiti izbeljivaé ili abrazivna sred-

stva.

[EEETE  Morate iskljugiti napajanje pre Giséenja un-

utrasnje jedinice.

Filteri za vazduh

Filtere za vazduh iza prednje reSetke treba proveriti i o€istiti
svake dve nedelje ili ¢eSce, ako je potrebno.

1 Nikada nemoijte koristiti sledece:
+ Vodu topliju od 40°C.
Moze izazvati deformaciju i/ili promenu
boje.
* Isparljive supstance.
Mogu oStetiti povrsinu
klima uredaja.

1zlazni
otvor za
vazduh

Oziceni
Ulaz za daljinski
upravlja¢

1. Uklonite filtere za vazduh.
1 Uhvatite jezi€ak i lagano povucite ka sebi da
uklonite filter.

A OPREZ

Kada uklanjate filter, nemojte dodirivati met-
alne delove unutrasnje jedinice. Moze do¢i
do povrede.

2. Ocistite neéistocu sa filtera za vazduh po-
mocu usisivaca ili ga isperite vodom.

(1 Ako je prljavstina jako izraZena, operite je
neutralnim deterdZzentom i mlakom vodom.

(1 Ako koristite vruéu vodu (50°C ili vise),
moze doéi do deformacije.

3. Nakon ispiranja vodom, dobro osusite
u hladu.

1 Nemojte izlagati filter za vazduh direktnoj
suncevoj svetlosti ili toploti od vatre pri-
likom susenja.

4. Postavite filter za vazduh.
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Odrzavanje i servisiranje

I Odrzavanie i servisiranje (Standardni + Tip sa resetkom)
A OPREZ

Pre radova na odrzavaniju iskljucite napajanje sistema.

sav

Resetka, kuciste i daljinski upravljac¢

(1 Iskljucite sistem pre CiS¢enja. Za CiScenje koristite meku,
suvu krpu. Nemoijte koristiti izbeljivag ili abrazivna sred-
stva.

[EIEIETE Morate iskljuiti napajanje pre ¢iséenja un-
utradnje jedinice

Ulaz za
vazduh Ozigeni
daljinski
upravlja¢

Filteri za vazduh
Filtere za vazduh iza prednje reSetke treba proveriti i oCistiti o
svake dve nedelje ili e$ce, ako je potrebno. 1. Uklonite filtere za vazduh.

11 Uhvatite jeziCak i lagano povucite ka sebi da
uklonite filter.

A OPREZ

Kada uklanjate filter, nemojte dodirivati met-
alne delove unutrasnje jedinice. MozZe do¢i
do povrede.

Filter za . o .
2. Ocistite necistocu sa filtera za vazduh po-
mocu usisivaca ili ga isperite vodom.
(1 Ako je prljavstina jako izrazena, operite je
neutralnim deterdzentom i mlakom vodom.
(1 Ako koristite vruéu vodu (50°C ili vise),
moze doc¢i do deformacije.

3. Nakon ispiranja vodom, dobro osusite
u hladu.
1 Nemojte izlagati filter za vazduh direktnoj

suncevoj svetlosti ili toploti od vatre pri-
TT kuéiste: 6EA mreza likom susenja.

TU kuciste: 4EA mreza
4. Postavite filter za vazduh.

1 Nikada nemojte koristiti sledece:
+ Vodu topliju od 40°C.
Moze izazvati deformaciju i/ili
promenu boje.
* Isparljive supstance.
Mogu ostetiti povrsinu
klima uredaja.
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Odrzavanje i servisiranje

W Odrzavanje i servisiranje (Plazma + Tip sa reSetkom)

A OPREZ

Pre radova na odrzavanju iskljucite napajanje sistema.

Resetka, kuéiste i daljinski upravljaé¢

1 Iskljucite sistem pre ¢iS¢enja. Za ¢is¢enje koristite meku,
suvu krpu. Nemoijte koristiti izbeljivaé ili abrazivna sred-
stva.

[EEETE Morate iskljuciti napajanje pre Giséenja un-
utradnje jedinice

Filteri za vazduh

Filtere za vazduh iza prednje reSetke treba proveriti i o€istiti
svake dve nedelje ili ¢e$c¢e, ako je potrebno.

Filter za
vazduh

TT kuciste: 6EA mreza
TU kuciste: 4EA mreza

1 Nikada nemojte koristiti sledece:
+ Vodu topliju od 40°C.
Moze izazvati deformaciju i/ili
promenu boje.
» Isparljive supstance.
Mogu oStetiti povrsinu
klima uredaja.

Izlazni
otvor za

vazduh Oziceni
daljinski
upravlja¢

1. Uklonite filtere za vazduh.

(1 Uhvatite jezi¢ak i lagano povucite ka sebi da
uklonite filter.

A OPREZ

Kada uklanjate filter, nemojte dodirivati met-
alne delove unutrasnje jedinice. Moze doci
do povrede.

2. Uklonite plazma filter.
(1 Odvrnite 2 zavrtnja na plazma filteru.

3. Ocistite necistocu sa filtera za vazduh po-
mocu usisivacéa ili ga isperite vodom.
(1 Ako je prijavstina jako izrazena, operite je
neutralnim deterdzentom i mlakom vodom.
(1 Ako koristite vruéu vodu (50°C ili vise),
moze do¢i do deformacije.

4. Nakon ispiranja vodom, dobro osusite
u hladu.

1 Nemoijte izlagati filter za vazduh direktnoj
suncevoj svetlosti ili toploti od vatre pri-
likom susenja.

5. Postavite plazma filter i filter za vazduh.
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Odrzavanje i servisiranje

Kada ne planirate da koristite klima uredaj duze vreme.

ﬁ Ukljuéite klima uredaj da radi sa slede¢im
podesavanjima 2-3 sata.

+ Tip rada: ReZzim za ventilaciju.

+ Ovako Cete osusiti unutrasnje mehanizme.

Kada'ponovo planirate da koristite klima ure-
daj.

Ocistite filter za vazduh i postavite ga
u unutrasnju jedinicu.

Proverite da nisu blokirani ulazni i is-
pusni otvori za vazduh na unutrasnjoj
ili spoljnoj jedinici.

g Iskljucite prekidac.

/\ OPREZ

Iskljuéite prekida¢ kada ne planirate da koris-
tite klima uredaj duze vreme.

Prljavstina moZe da se nagomila i da izazove pozar.

Proverite da li je Zica za uzemljenje
pravilno povezana. Ona je verovatno
povezana sa unutrasnjom jedinicom.

Korisne informacije

Filteri za vazduh i va$ racun za struju.

Ako se filteri za vazduh zapu$e od prasine, sman-
juje se kapacitet hladenja, a 6% struje koja se ko-
risti za rad klima uredaja je suvisno.

Saveti za koriséenje

Nemoijte previse ohladiti pros-
toriju.

To nije dobro za zdravlje i su-
vise trosi struju.

Proverite da li su vrataii pro-
zori évrsto zatvoreni.

Izbegavajte otvaranje vrata i
prozora §to je viSe moguce
kako bi hladan vazduh ostao
u prostoriji.

Zatvorite roletne ili’zavese.

Nemojte dozvoliti da direkina
sunceva svetlost dopire u
prostoriju tokom rada klima
uredaja.

Redovno éistite filter za vaz-
duh.

Zapuseni filter za vazduh
smanjuje protok vazduha i
efekat hladenja i smanjenja
vlaznosti vazduha. Cistite naj-
manje jednom u dve nedelje.

Odrzavajte sobnutemper-
aturu ujednacenom.

Podesite vertikalno i horizon-
talno strujanje vazduha kako
biste omoguéili ujednaéenu
temperaturu u prostoriji.

Povremeno provetravajte
prostoriju.

Posto su prozori zatvoreni,
dobro je da ih otvorite i
provetrite prostoriju s vre-
mena na vreme.

Prirucnik za korisnike 15



Odrzavanje i servisiranje

Pre nego sto pozovete servis... )

Saveti za reSavanje problema Ustedite vreme i novac!

Proverite slede¢e pre nego $to zatrazite popravku ili servis... Ako se kvar ne otkloni, obratite

se prodavcu.

Klima uredaj ne radi.

+ Da li ste pogresili u
podeSavanju
tajmera?

+ Da li je crevo na-
puklo i da li je preki-
dac za napajanje
zaglavljen?

Uredaj ne hladi.iliine
greje dovoljno:

+ Da li je filter za vazduh
zaprljan? Pogledajte
uputstva za ¢iscenje fil-
tera za vazduh.

+ Mozda je vazduh u
prostoriji bio previse
topao kada ste ukljucili
klima uredaj. Sacekajte
neko vreme da se
ohladi.

+ Da li je nepravilno

podeSena temperatura?

+ Da li su ulazni ili ispusni

otvori za vazduh za-

puseni?

U prostoriji se‘osec¢a
cudan miris.

« Proverite da zidovi,
tepih, namestaj ili
odec¢a ne odaju miris
vlage.

Klima uredaj radi
buéno.

+ Za buku koja liéi na
zvuk tekuce vode.

-To je zvuk freona koji
protice kroz klima ure-
daj.

+ Za buku koja podseca
na ispustanje kom-
presovanog vazduha u
atmosferu.

-To je zvuk vode od
vlaznosti iz vazduha
koja se obraduje u je-
dinici klima uredaja.

Izgleda da kondenzo-
vanavoda curiiz
klima uredaja.

+ Do kondenzacije
dolazi kada vazduh
iz klima uredaja rash-
laduje topao vazduh
u prostoriji.

Cuije se krckanje.

+ Ovaj zvuk se Cuje zbog
Sirenja/suzavanja pred-
nje maske i sl. usled
promena temperature.

Lampica zafilter
(LED)je ukljuéena.

(Tip sa reSetkom)

+ Nakon ¢iScenja filtera,

istovremeno pritisnite
dugme za tajmer i
dugme 4 na ozi¢enom
daljinskom upravljacu |
zadrzite 3 sekunde.

Klima uredaj ne
pocinje da radi.oko 3
minuta po ponovnom

ukljucivanju.

+ To je mehanizam za-
Stite.

+ Saéekajte oko 3 min-
uta i uredaj ¢e poceti
da radi.

Ekran na daljinskom up-
ravljaéu je izbledeo, ili

nema nicega na ekranu.

+ Da li su baterije
istroSene?

+ Da li su baterije
postavljene sa suprotno
okrenutim polovima (+)

i(-)?

[ OBAVESTENJE
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